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PRÉSENTATION

Grâce à sa fonction CHAUFFAGE (HIVER) ou REFROIDISSEMENT (ÉTÉ), le thermostat programmable journalier ou
hebdomadaire peut commander des installations de chauffage (chaudières murales, brûleurs, électrovannes de zone,
installations au sol) et/ou des installations de climatisation. Il est doté d'un système dateur indiquant la date et l’heure
actuelles, configurées au préalable en usine, et permettant de passer de l'heure solaire à l'heure légale et vice-versa, de
façon entièrement automatique.
La facilité de programmation constitue la caractéristique fondamentale de ce thermostat programmable.
Les efforts de conception se sont concentrés en particulier sur les exigences de l’utilisateur et, pour modifier les
paramètres, celui-ci ne doit pas combiner plusieurs touches pour passer d'une fonction à une autre : des touches
spécifiques sont à sa disposition. Une touche (modèle hebdomadaire) correspond à chaque jour de la semaine et une
touche spécifique permet d'augmenter ou de diminuer la température à toutes les heures de la journée.
Par défaut, conformément à sa configuration d'usine, le thermostat programmable règle la température en mode différentiel
ON/OFF et l’hystérésis est configurable de 0,1 °C à 0,9 °C pour s'adapter à l’inertie thermique de l'installation considérée ; il
est également possible de sélectionner le fonctionnement en mode proportionnel par modulation, avec des cycles de
durée réglable (7-10-15-20 minutes) ; ce système permet de stabiliser la température souhaitée tout en augmentant la
sensation de confort de l’utilisateur.
Le dispositif permet également d'anticiper l’allumage et/ou l'arrêt de la desserte connectée (fonctionnement intelligent
standard et économie), afin d'atteindre la température souhaitée à l’heure fixée au préalable.
L'échelle de température est exprimée en degrés Centigrades (Celsius) et il est possible de calibrer la mesure de la
température ambiante en configurant une valeur de correction.
Une attention particulière a également été accordée à l'économie d'énergie : la fonction WEEKEND, la suspension pour le
nettoyage domestique et le blocage en option des températures configurées (MAX/MIN), permettent d'éviter tout
gaspillage d'énergie (voir la description de ces fonctions et des fonctions supplémentaires
dans les pages suivantes).

avec des économies de frais

Cher Client, nous vous remercions d'avoir choisi un produit Perry.
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• Les instructions sont communes aux modèles journalier et hebdomadaire (les figures utilisées se réfèrent au modèle hebdomadaire).
Lire attentivement le présent manuel avant d'utiliser le produit dans la mesure où il fournit d'importantes indications concernant la
sécurité, l'installation et l'utilisation. Conserver soigneusement le manuel pour d'ultérieures consultations.

• Le fabricant se réserve la faculté d'apporter toutes les modifications techniques et de construction qu'il jugera nécessaires sans obligation de
préavis.

• L'installation et le raccordement électrique du thermostat programmable doivent être exécutés par un personnel qualifié et
conformément aux normes et aux lois en vigueur.

• Le thermostat programmable ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris par des enfants) dotées de capacités physiques,
sensorielles et mentales réduites ou sans expérience ni connaissance des instructions à moins que ces personnes ne soient
surveillées ou qu'elles n'aient reçu les instructions nécessaires concernant l'utilisation de l'appareil de la part de personne responsable
de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

•

• Utiliser seulement piles alcalines de 1,5V type AAA (LR03), l'utilisation de piles non conformes comporte la possibilité de perdre la
programmation saisie. Piles non inclues dans la confection.
N.B. : le produit a été testé et il garantit ses caractéristiques avec des piles alcalines DURACELL ou ENERGIZER.

• Si l'écran affiche une valeur de la température ambiante de en clignotant, cela signifie que la

• Si l'écran affiche “ ” (fixe), cela indique que la sonde est en panne: toute activité de réglage de la température est interrompue.
• Le thermostat programmable est préprogrammé en usine et il assure à l’allumage, en introduisant les piles : la date, l’heure et les

minutes courantes ; si besoin est, il est possible de les mettre à jour manuellement en suivant la procédure décrite au paragraphe 6.1.
• Si nécessaire, nettoyer le thermostat programmable à l'aide d'un chiffon légèrement humide.

•

0 °C ou +50 °C température dépasse les
limites d'échelle

Err

Assurez-vous de l'intégrité du produit après l'avoir extrait de son boîtier d'emballage. Les composants de l'emballage (les éventuels
sacs en plastique, suspensions en PVC, etc.) doivent être mis hors de portée des enfants.

AVERTISSEMENTS!

3

Pour garantir un montage correct du thermostat programmable sur la base murale (paragraphe 2.4), celle-ci ne doit pas présenter de
courbures dues à un serrage excessif des vis de fixation dans le boîtier rectangulaire encastré dans le mur (voir les figures ci-dessous).

Chiude

1 2 3 4 5



1 - DONNÉES TECHNIQUES
N. 2 x 1,5 V piles type AAA (LR03)
1 année minimum
1/ B /U / Electronique
relais avec contact en échange NO / COM / NF
libre de potentiel max 5 (2) A / 250Vac
classe A
4 kV
1,5 mm  ÷ 2,5 mm
Classe II

Normal
± 1 sec/journée
± 0,5 °C
0,1 °C
0 °C ÷ +50 °C
15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 20,5 - 21 - 22 - 23 - 24°C:
+6 °C (défaut activée)
20 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 32 - 36 °C:
+40°C (défaut exclu)

réglable de 0,1 à 0,9 °C (défaut 0,3 °C)
réglable de 7 -10 - 15 - 20 minutes (défaut 10 minutes)
1°K / 15 min
0 +55 °C
-10 +65 °C
LVD/EMC    EN60730-2-7  EN60730-2-9

Alcalines

2 2

IP30

10 step (niveaux)

10 step (niveaux)

�

�

Tension d'alimentation :
Autonomie :
Type d'action, déconnexion et appareil :
Type de sortie :

Logiciel :
Tension impulsive nominale :
Section câbles aux bornes :

d'isolement :
Degré de protection :
Degré de pollution :
Précision horloge :
Précision lecture de la température :
Résolution indicateur de la température ambiante :
Echelle visualization de la température ambiante
Champ de régulation température réchauffement
Protection thermique antigel (hiver) :
Champ de régulation température réfroidissement
Protection thermique été (anti-chaleur):

différentiel (défaut
roportionnel

Gradient thermique :
Limites Température de fonctionnement :
Limites Température de stockage :
Normes de référence pour marquages CE :

Type

:
:

:

- ON/OFF ) :
- p par modulation :

Modalité de régulation température :

4

TRAITEMENT DES APPAREILS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES EN FIN DE VIE (directive 2002/96/CE)
Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers.
Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques:
- dans les points de distribution en cas d'achat d'un équipement équivalent. - dans le points de collecte mis à votre disposition localement (déchetterie, collecte sélective, etc...).
En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé
humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez
contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.
Attention : dans certains pays de l'Union, tous les produits ne relèvent pas du champ d'application de la loi nationale de recyclage relative à la directive européenne 2002/96/CE et
ne font pas partie des produits à récupérer en fin de vie.
L’appareil contient une batterie non amovible et ne doit pas être mis au rebut comme déchet ménager, mais doit être éliminé par tri sélectif pour éviter toute pollution de

l’environnement. Conformément à la Directive 2006/66 et aux lois nationales de transposition de cette dernière pour l’élimination du produit en fin de vie utile, l’inobservance de ce

qui précède est sanctionné par la loi.



2 - INSTALLATION

2.3 - EXEMPLES D'INSTALLATION

Important: l’install

n.

,5÷1,7 m du so
�

�

ation et le branchement électrique des dispositifs et
appareils doivent être réalisés par un personnel qualifié et
conformément aux normes et lois en vigueur. Le fabricant n’assume
aucune responsabilité en ce qui concerne l’utilisation des produits qui
doivent respecter des normes particulières relatives à l’environnement
et/ou à l’installatio

En saillie ou sur boîte a encastrement rectangulaire (3 modules)
installer le thermostat programmable à 1 l, loin de
sources de chaleur ou fenêtres et de tout ce qui peut agir sur le
fonctionnement.

Installation du thermostat programmable: indépendante - fixe

2.2 - NORMES POUR L'INSTALLATION

Attention: désactiver la tension du réseau

C C

h 1,5 m

Installations de chauffage, avec le thermostat
programmable qui commande :

Chaudière murale
Brûleur ou Pompe de circulation
Vanne motorisée de zone

A)
B)
C)
N.B.: les exemples donnés dans la présente documentation

sont des exemples de principe.

A B BB

133

90

29 24,5

5

2.1 - DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT



230V~

ouvert

fermé

N

L

CHAUDIÈRE

�

�

�

Mettre le dispositif à commander hors tension.
Visser la base à la paroi en utilisant les trous appropriés Si le mur sur
lequel la base du thermostat programmable doit être installée est en
métal, insérer les rondelles isolantes spéciales dans les deux vis.
Effectuer les branchements électriques et fixer le dispositif sur la base
en ayant soin d'insérer correctement les contacts puis d'exercer une
légère pression jusqu'à entendre le déclenchement des crochets de
fixation.

B.

2.4 - FIXATION DE LA BASE ET DU DISPOSITIF

BB

D

C

1 2 3 4 5

A
A AAA

D

C

Exemples de principe
de branchements électriques

�

�

Mettre le dispositif à commander hors tension.
Brancher le dispositif à commander aux bornes:
1 -
2 -
3 -

commun
contact normalement fermé
contact normalement ouvert

Branchement à une vanne motorisée

Branchement à une chaudière

1 2 3

NO

NF

C

1 2 3

2.5 - BRANCHEMENTS ELECTRIQUES

NO

NF

C

N L

230V~

Pour garantir un montage correct du thermostat programmable à la base
murale, cette dernière ne doit pas présenter de déformations dues au
serrage excessif du boîtier rectangulaire à encastrement mural.

D

6

2 - INSTALLATION

A
B
C
D

- passage des fils
- trous de fixation
- crochets de fixation du dispositif
- dents de fixage du dispositif

Appliquer le dispositif
sur les crochets de
la base, après le fixer
en appuyant dessous

C
Pour enlever le
dispositif, on doit
faire pression avec
un petit tournevis
où se trouvent les
dents .D



3 - LÉGENDE DE L'ÉCRAN ET FONCTION DES TOUCHES

Indicateur de mode activéChauffage

Indicateurs des jours de la semaine
(uniquement pour le modèle
hebdomadaire)

Horloge

Touche “ ”Reset

Touches

configuration de la température

UP-DOWN
(vers le haut et vers le bas)

Touche “ ”Mode

Indication de l'état
de l'unité réceptrice
connectée

W-End
1 2

°C

17
18

24

1 2 30 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1817 19 20 21 22 23

°C

26

20
22
23

36

ModeReset

Type AAA
2 X 1,5VALKALINE ALKALINE

OFF

ON

15

20

21
22
23

24
25

27
28
32

C Next Ok Exit

Échelle thermique
pour le programme
de chauffage Échelle thermique

pour le programme
de refroidissement

Touches de configuration
des jours de la semaine
(uniquement pour le modèle hebdomadaire)

3 4 5 6 7
Affichage de la température
ambiante

Zone des 24 h comprenant les
indications de la température
configurée (profil thermique)

Indicateur des
piles usées

(les remplacer dans les
30 jours à compter
de la signalisation)

touche de configuration du système dateur et horloge/
configuration des heures W-END

touche copy / affichage du nombre des heures de fonctionnement

touche d'entrée/de sortie du mode W-END (compte à rebours)

touche d'interruption pour le nettoyage domestique
(3 heures)

touche de : - confirmation de certaines
configurations Utilisateur

- sortie du menu Mode
- exclusion du thermostat programmable

touche pour le forçage manuel

Indicateur de mode activéRefroidissement

Indicateur de forçage manuel

touche pour le passage au réglage
suivant dans les menus

Les paragraphes spécifiquement dédiés à l'utilisation du thermostat fournissent des détails supplémentaires concernant les affichages à l'écran et les fonctions des touches.

Indicateur de mode intelligent «Auto»

19

Remarque: a chaque fois qu'une touche est appuyée avec la signalisation sonore activée le dispositif émet un signal acoustique,
BEEP si l'opération est correcte, et BOOP si l'opération n'a pas été effectuée de manière correcte.

( ),

Clignotant = manuel temporaire
Allumé fixe = manuel permanent

Clignotement = fonction en cours
Allumage fixe = fonction activée

(ex: chaudière)

7

digit
(indique l’heure courante
en cas de clignotement)

accès au menu des Fonctions
programmables pour
adaptation au type d'installation

compartiment des piles



4 - INTRODUCTION OU REMPLACEMENT DES PILES

Important: la durée des piles peut
être supérieure à 1 ans. Il est
toutefois conseillé de les remplacer
au moins tous les 12 mois pour
éviter qu'elles ne s'épuisent pendant
les période d'absence (ex. vacances
de Noël, etc.)

�

�

�

�

enlever la façade frontale qui couvre les touches

ouvrir le volet du logement des piles

introduction ou substituer les piles usées avec deux piles de 1,5 V type AAA n faisant attention à la

polarité.

fermer le volet

introduire les crochets de la façade frontale dans les fentes prévues à cet effet sur le thermostat programmable et la
refermer.

�

ALCALINES

UTILISER DES PILES ALCALINES DE BONNE QUALITÉ (piles conseillées Duracell ou Energizer)

(LR03) e

L'apparition du symbole ( à l'écran indique que les piles sont en cours d'épuisement ; à partir de ce moment, elles
doivent être remplacées dans un délai de 30 jours. Si les piles presque usées ne sont pas remplacées dans les délais indiqués,
l'écran s'éteint.

fixe)

Toute activité de réglage de la température est interrompue et toutes les configurations sont sauvegardées afin d'être
rétablies lors de l’introduction des nouvelles piles.

Procédure d'introduction ou de remplacement des piles :

8

1

2

2

1

Traiter les piles usagées en les
jetant dans les récipients prévus
à cet effet et en tout cas
c o n f o r m é m e n t a u x
prescriptions des normes sur la
protection de l'environnement.

ALKALINE

ALKALINE

2

1



5 - ALLUMAGE DU THERMOSTAT PROGRAMMABLE
A) Premier allumage
Après avoir introduit les piles, le thermostat programmable effectue un lamp-test en allumant tous les segments de l'écran.
Une fois le lamp-test terminé, le thermostat, et affiche à l'écran:
- l'heure et les minutes courantes;
- le jour courant (uniquement pour le modèle hebdomadaire);
- le mode « » et le profil thermique correspondant (de 0 à 6h59 avec les températures de consigne à 18 C, de 7h00 à

21h59 avec les températures de consigne à 20 C, de 22h00 à 23h59 avec les températures de consigne à 18°C).
- le caractère clignotant dans le profil thermique indique l'heure courante.

préprogrammé en usine est immédiatement opérationnel

chauffageHiver

Afin que le thermostat programmable suive correctement le profil thermique, s'assurer que l’heure et le jour soient effectivement ceux
courants ; dans le cas contraire, les mettre à jour comme indiqué dans le paragraphe correspondant 6.1: Modification : année, mois,
jour, heure et minutes (actuels).

W-End
1 2

1 2 30 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1817 19 20 21 22 23

OFF

C

°C

26

20
22
23

36

24
25

27
28
32

Next Ok Exit

°C

17
18

24

15

20
21
22
23

3 4 5 6 7

Le caractère clignotant
(indique l’heure courante)

B) Allumages suivants
Le thermostat programmable assure, même sans les piles, le maintien de l'heure et des minutes, du jour de la semaine (mod.
hebdomadaire) courants, du programme utilisateur et des options configurées.
Si nécessaire, il est toutefois possible de mettre à jour manuellement la date, l'heure et les minutes courantes (voir le paragraphe 6.1).

Pour le réglage de la température de consigne (niveau) souhaitée : en intervenant sur les 24 touches correspondantes
aux heures quotidiennes, modifiez le programme thermique sur les 24 h en fonction de vos besoins du jour courant et du reste des
jours de la semaine (uniquement pour le modèle hebdomadaire) - voir le paragraphe 6.2.

UP-DOWN

19

Attention!

Si du thermostat programmable
se fait avant la fixation à la base murale, il se
pourrait qu'une fois l'installation terminée,
l'indication de l'afficheur ne
corresponde pas à l'état réel du relais. Dans
un délai max d'1 minute de la fixation du
thermostat à la base murale, le relais
s'activera selon l'indication de
l'afficheur.

l’allumage

ou

ou

ON

ON OFF

OFF

remarque: en mode Été, le profil thermique est configuré au préalable en usine de 0h00 à 23h59 avec les températures de consigne à 26°C,
modifiables à tout moment.

Important: pour passer du mode de fonctionnement Hiver (chauffage) au mode Été (refroidissement) voir le paragraphe 8.2
du chapitre 8.

9

exemple : mercredi (3)
(uniquement pour le modèle hebdomadaire) mode Hiver (chauffage) L'écran allumé avec les symboles et

éteints indique que le thermostat programmable
n'a pas été inséré correctement dans la base avec
relais fixée au mur.

ON OFF



6 - PROGRAMMATION DU THERMOSTAT PROGRAMMABLE

W-End
1 2

1 2 30 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1817 19 20 21 22 23

OFF

C

°C

26

20
22
23

36

24
25

27
28
32

Next Ok Exit

°C

17
18

24

15

20

21
22
23

3 4 5 6 7

ModeReset

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

1°

2°

3°

4°

5°

6° W-End
1 2

1 2 30 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1817 19 20 21 22 23

OFF

C

°C

26

20
22
23

36

24
25

27
28
32

Next Ok Exit

°C

17
18

24

15

20

21
22
23

3 4 5 6 7

19

19

6.1 - : ANNÉE - MOIS - JOUR
HEURE - MINUTES (ACTUELS)
MODIFICATION

Appuyer sur la touche : l'écran affiche alors la mention (année)
sur le côté droit et l'année sur le côté gauche,

(de 2012 à 2075 max.) en appuyant par impulsions sur
l'une des touches .

Appuyer sur la touche : la mention s'affiche alors;
en appuyant par impulsions sur l'une des touches

.

Appuyer sur la touche : la mention apparaît;
en appuyant par impulsions sur l'une des

touches .
Remarque: le drapeau ( )
correspondant au jour de la semaine (1÷7) se déplace également
automatiquement.

Appuyer sur la touche : la mention s'affiche;
les deux premiers chiffres à gauche) en

appuyant par impulsions sur l'une des touches .

Appuyer sur la touche : la mention s'affiche;
en appuyant par impulsions sur l'une

des touches .

Appuyer sur la touche pour sauvegarder les nouvelles configurations et
rétablir le fonctionnement normal du thermostat programmable.

durant les réglages, si la procédure n'est pas exécutée
jusqu'au point 6, 1 minute après avoir appuyé sur une touche pour la
dernière fois, le thermostat programmable rétablit automatiquement le
fonctionnement normal sans sauvegarder les éventuelles modifications
effectuées.

“YEAr”

“MOnt”

“dAy”

“hOUr”

“MIn”

important:

modifier si nécessaire
l’année actuelle

UP/DOWN

modifier si
nécessaire, le mois actuel
UP/DOWN

modifier si
nécessaire le jour actuel

UP/DOWN
sur le seul modèle hebdomadaire

modifier si
nécessaire l’heure actuelle

UP/DOWN

modifier si
nécessaire les minutes actuelles

UP/DOWN

Pour simplifier la programmation, le thermostat programmable
est préconfiguré en usine.
Lors de son premier allumage ou en cas de besoin,
(uniquement pour le modèle hebdomadaire),

ne sont pas corrects, utiliser la procédure de
modification indiquée ci-dessous de façon séquentielle.

si le jour
l’heure et les

minutes courants

1°

2°

3°

4°

5°

6°

10



A chaque heure correspond une touche . En appuyant sur la partie supérieure de la touche (rouge), la température
d'intervention augmente ; en appuyant sur la partie inférieure (bleu), la température d'intervention diminue. Le dispositif affiche
immédiatement la variation effectuée dans la zone d'indication de température et indique le niveau programmé sur l'afficheur de
la température ambiante. 8 secondes après la dernière pression d'une touche

Chaque modification de configuration est sauvegardée 60 secondes après la dernière pression d'une touche.

UP-DOWN

UP-DOWN, l'affichage revient à la température
ambiante.

6.2 - CONFIGURATION DE LA TEMPÉRATURE SOUHAITÉE
Le thermostat programmable permet de programmer la température d'intervention pour chaque heure de la journée et
d'effectuer des programmes différents pour chaque jour de la semaine en garantissant de cette
manière un réglage de la température ambiante optimale selon l'exigence de l'utilisateur.

(modèle hebdomadaire)

6.2.1) RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

Remarque: il est possible de bloquer les points de consigne (niveaux) de température maximale et minimale configurables (voir le chapitre 8 - FONCTIONS PROGRAMMABLES).

En mode a température augmentant, une fois arrivé au dernier
affichage (ex. fig. 3), trois tirets s'affichent à la pression suivante
(ex. fig. 4), pour indiquer que la protection thermique été (anti-chaleur) est
exclue ou si elle est activée (voir le paragraphe 8.10) et la colonne des
10 (caractères) niveaux de température disparaît simultanément.

Été

Protection thermique Hiver «antigel»
En mode la température diminuant, une fois arrivé au dernier
affichage (ex. fig. 1), la pression suivante permet d'afficher la
température antigel (ex. sur la fig. 2), ou trois tirets si la
température antigel est exclue (voir le paragraphe 8.9).

Hiver

Protection thermique Été «anti-chaleur»

11

Remarque : les 10 (caractères) niveaux de
température ,
indiquent que l’heure courante se trouve dans la
programmation d'une protection thermique « anti-
chaleur » (activée ou exclue).

clignotants simultanémentOFF

ON

1 2 30 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 1817 19 20 21 22 23

fig.1 fig. 2

fig. 3 fig. 410

6 - PROGRAMMATION DU THERMOSTAT PROGRAMMABLE



6.2.4) COPIE DE LA PROGRAMMATION DE LA TEMPÉRATURE (seulement modèle hebdomadaire)

Sélectionner le jour
de la semaine que
vous désirez copier ;
l'indicateur corres-
pondant clignote.

le jour sélectionné
précédemment
cesse de clignoter

Appuyer sur les touches
des jours 1,2,4,5;

remarque : en cas d'erreur, éteindre l’indicateur(s) du ou
des jours que on n’a pas l'intention de modifier en
appuyant sur les correspondantes touches de sélection.

Dans l'exemple ci-contre, la programmation du jour est copiée sur les jours .3 1,2,4,5
Depuis le fonctionnement normal du thermostat programmable:

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

W-EndC Next Ok Exit

copier la programma-
tion en appuyant à nou-
veau sur la touche .
Le thermostat reprend
son fonctionnement
normal.

C W-EndC Next Ok Exit

7

7

7

6.2.3) CONFIGURATION DE LA TEMPÉRATURE HEBDOMADAIRE SOUHAITÉE
(uniquement pour le modèle hebdomadaire)
�

�

�

�

Sélectionner le jour de la semaine à programmer en appuyant sur la touche correspondante : l’indicateur du jour choisi clignote à l'écran et le profil
thermique correspondant configuré s'affiche.
Effectuer un nouveau réglage de la température souhaitée pour chaque heure de la journée (24h) à l'aide des touches comme décrit au
paragraphe 6.2.1
8 secondes après la dernière pression d'une touche de configuration, le thermostat se place sur le jour courant.
Il est possible de programmer plusieurs jours l'un après l'autre sans attendre que le thermostat affiche de nouveau le jour courant, tout simplement en
appuyant sur la touche correspondant au jour que l'on souhaite programmer.

UP/DOWN

6.2.2) CONFIGURATION DE LA TEMPÉRATURE QUOTIDIENNE SOUHAITÉE
� régler la température souhaitée pour chaque heure (24h) à l'aide des touches comme décrit dans le paragraphe

précédent 6.2.1.
UP/DOWN

Appuyer
sur la touche :C

1°

2°

3°

4°

5°

12

À tout moment, il est possible le profil thermique
quotidien configuré pour n'importe quel jour, en appuyant sur
la touche correspondante (l’indicateur clignote); 8 secondes
après, le thermostat retourne au fonctionnement normal en
affichant le jour courant et son profil thermique.

d'afficher
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7.3.1) FONCTIONNEMENT MANUEL TEMPORAIRE
Depuis le fonctionnement normal du thermostat programmable, en
appuyant sur la touche , on obtient le

le symbole clignote et la configuration de la température
de l’heure courante est appliquée aux autres heures du jour en cours.

1 fois forçage manuel
temporaire:

Le fonctionnement manuel temporaire cesse automatiquement le
jour courant, à minuit.

7.3.2) FONCTIONNEMENT MANUEL PERMANENT
Depuis le fonctionnement normal du thermostat programmable,

sur la touche le symbole s'allume à l'écran et la configuration
de la température de l’heure courante est appliquée à toutes les 24 heures
du jour. Durant le fonctionnement manuel permanent, il est possible de
sélectionner la température souhaitée en appuyant sur n'importe quelle
touche en augmentant ou en diminuant tous les digits se rappor-
tant aux 24 heures.

appuyer 2
fois

UP-DOWN

fixe

Le fonctionnement manuel permanent reste activé pendant un
temps indéterminé;

Durant cette période de forçage manuel temporaire, il est possible de
sélectionner la température souhaitée en appuyant sur n'importe quelle
touche en augmentant ou en diminuant tous les caractères
qui se réfèrent à l’heure courante jusqu'à minuit.

UP-DOWN

la période de forçage manuel temporaire peut être interrompue à
l'avance (le symbole clignotant
disparaît).

en appuyant 1 fois sur la touche

W-End
1 2

1 2 30 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1817 19 20 21 22 23

ON

C

°C

26

20
22
23

36

24
25

27
28
32

Next Ok Exit

°C

17
18

24

15

20

21
22
23

3 4 5 6 7

19

ModeReset

ex. manuel temporaire
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7.3 - FONCTIONNEMENT MANUEL
2 modes de fonctionnement manuel avec interruption du programme en cours sont disponibles:

Depuis le fonctionnement normal, pour activer le mode MANUEL PERMANENT
appuyer 2 fois de suite sur

Pour activer le mode MANUEL TEMPORAIRE depuis le fonctionnement normal
appuyer 1 fois sur

pour le désactiver et revenir au fonctionnement programmé, appuyer
(le symbole fixe disparaît).

1
fois sur la touche

W-End
1 2

1 2 30 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1817 19 20 21 22

C Next Ok3 4 5 6 7

Reset

23

ON

°C

26

20
22
23

36

24
25

27
28
32

Exit

Mode

°C

17
18

24

15

20

21
22
23

19

7.1 - MODIFICATION : ANNÉE - MOIS - JOUR - HEURE - MINUTES (COURANTS) voir le paragraphe 6.1
7.2 - LECTURE DES PROFILS THERMIQUES PROGRAMMÉS (uniquement pour le modèle hebdomadaire)
À tout moment, il est possible le profil thermique quotidien configuré pour n'importe quel jour, en appuyant sur la
touche correspondante (l’indicateur de la journée clignote); 8 secondes après, le thermostat programmable retourne au fonctionne-
ment normal en affichant le jour courant et son profil thermique.

d'afficher (24h)

13



7.4 - INTERRUPTION DE L'INSTALLATION PENDANT LE MÉNAGE
Depuis le fonctionnement normal du thermostat programmable appuyant sur
la touche , le thermostat programmable éteindra l'installation pendant une
période de 3 heures en se mettant en position antigel (hiver) ou en désactivant
le refroidissement Cette fonction a été étudiée de manière appropriée afin
d'éviter de gaspiller l'énergie dans tous les cas où il est nécessaire de garder les
fenêtres ouvertes (par exemple : le ménage). La mise en marche du pro-
gramme d'interruption est affichée avec la disparition de l'afficheur des seg-
ments relatifs aux trois heures successives au programme actuel à partir de
l’heure en cours. Trois heures plus tard, le thermostat reprend le programme
interrompu. Pour activer de nouveau le programme interrompu avant le délai
des 3 heures, appuyer sur la touche , les caractères manquants apparaissent
de nouveau à l'écran.

,

(été).

W-End
1 2

1 2 30 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1817 19 20 21 22 23

OFF

C

°C

26

20
22
23

36

24
25

27
28
32

Next Ok Exit3 4 5 6 7

°C

17
18

24

15

20

21
22
23

19

7.5 - RESET

7.5.1) RESET UTILISATEUR
Si le dispositif présente des affichages anormaux ou un dys-
fonctionnement ou pour annuler les modifications effectuées au cours
de la dernière minute, appuyer délicatement sur la touche avec
un objet pointu : l'écran affiche la mention puis, quelques se-
condes après, il effectue un lamp-test en se plaçant dans la condition
de fonctionnement normal.

Reset
rES 1,

Le thermostat programmable est doté d'un reset « utilisateur » et d'un
reset « général »  qui rétablit les paramètres d'usine.

Appuyer délicatement sur la touche à l'aide d'un objet pointu et la relâcher : lors
de l'affichage à l'écran de la mention appuyer sur la touche la mention

s'affiche ; quelques secondes après, le dispositif effectue un lamp-test en se
plaçant dans la condition de fonctionnement normal en mode Hiver (chauffage) et en
rétablissant tous les paramètres d'usine.

Reset
rES 1 Mode

rES 2

Reset
L’opération de Reset général est conseillée à l'installateur et
aux utilisateurs experts car, avec cette opération, toutes les
configurations et les programmations effectuées au
préalable selon le type de l’installation sont perdues.

7.5.2) RESET GÉNÉRAL

Remarque: si le jour (modèle hebdomadaire), l’heure et les minutes courants ne sont pas
exacts, les mettre à jour en suivant la procédure au paragraphe 6.1.

7 - FONCTIONS D’EMPLOI ET POUR L’ECONOMIE D’ENERGIE
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Lors de l'exécution d'une opération de Reset général protégé par un code secret, le
dispositif exige la saisie du code comme indiqué dans l'exemple fourni au par. 8.1.
Remarque : après le reset, ce dernier s'efface aussi (il est possible d'insérer un
nouveau code secret conformément à la procédure décrite au par. 8.13).

OFF

ON

Reset

OFF

ON

Reset utilisateur

Reset général



Cette fonction permet d'optimiser les consommations sans devoir modifier la
programmation du profil thermique configuré en cas d'absence de l'habitation
pendant plusieurs jours.
Depuis le fonctionnement normal du thermostat programmable, pour activer
le programme et configurer une période comprise entre un mini-
mum d'1 heure et un maximum de 999 heures, procéder de la manière sui-
vante.

WEEKEND

ex : configuration de 168 heures, soit 7 jours d'absence.

Remarque:

UP-
DOWN

durant l’exécution du programme le thermostat
programmable automatiquement, en mode la température antigel
de 6 °C (trois tirets si la température antigel est exclue) ou, en mode , la
protection « anti-chaleur » (trois tirets si elle est exclue ou 40 °C si elle a été
activée). Dans les deux modes, si des blocages de température maximale et
minimale (paragraphe 8.4) n'ont pas été configurés, la température est
modifiable librement à tout moment en intervenant sur l'une des touches

; inversement, la température est modifiable uniquement dans les limi-
tes des blocages de température maximale et minimale configurés.

W-End
utilise Hiver

Été

W-End
1 2

1 2 30 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1817 19 20 21 22 23

OFF

C

°C

26

20
22
23

36

24
25

27
28
32

Next Ok Exit3 4 5 6 7

°C

17
18

24

15

20

21
22
23

19

W-End
1 2

OFF

C

°C

Next Ok Exit3 4 5 6 7

°C

W-End
1 2

1 2 30 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1817 19 20 21 22 23

OFF

C

°C

26

20
22
23

36

24
25

27
28
32

Next Ok Exit3 4 5 6 7

°C

17
18

24

15

20

21
22
23

19

W-End
1 2

OFF

C

°C

Next Ok Exit3 4 5 6 7

°C

Reset Mode

Appuyer sur la touche l'écran affiche le compteur où le premier
chiffre (les centaines) clignote ; appuyer sur la touche par impulsions pour
configurer la valeur souhaitée (de 0 à 9).

W-End: C 010

Appuyer sur la touche pour passer au champ suivant (les dizaines) ;
appuyer sur la touche par impulsions pour configurer la valeur souhaitée
(de 0 à 9).

Next

Appuyer sur la touche pour passer au champ suivant (les unités) ;
appuyer sur la touche par impulsions pour configurer la valeur souhaitée
(de 0 à 9).

Next

Remarque : en cas d'erreur, il est possible de modifier les chiffres saisis dans les
champs à tout moment : appuyer sur une touche par impulsions pour se
placer sur le champ souhaité et modifier le chiffre en appuyant sur la touche .

Next

7.6 - PROGRAMME WEEKEND (ex : absence pour les vacances)

Après avoir entré les heures d'absence souhaitées (ex. C168) le thermostat
programmable commencera le compte à rebours et le programme
maintiendra l'unité réceptrice connectée désactivée. À la fin du compte à
rebours, le thermostat programmable active à nouveau le profil thermique
habituel afin de retrouver l'habitation à la température souhaitée à votre retour.

W-End

7 - FONCTIONS D’EMPLOI ET POUR L’ECONOMIE D’ENERGIE
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Il est possible de quitter le programme WEEK-END à tout moment, en
appuyant sur la touche W-End.



Le thermostat programmable permet d'afficher les heures de fonctionnement de l'unité réceptrice connectée : du jour actuel, de chacun des 6
jours précédents (uniquement pour le modèle hebdomadaire) et des heures totales de la saison.
Depuis le fonctionnement normal du thermostat programmable:

Appuyer sur la touche fonction l'écran affiche la mention (compteur des heures) précédée du nombre d'heures et de minutes de
fonctionnement de la journée en cours (fig.1). Pour connaître les heures de fonctionnement d'un autre jour

, appuyer sur la touche correspondante : l'écran affiche le nombre d'heures et de minutes de fonctionnement de l'installation
pour ce jour (fig. 2).

Appuyer de nouveau sur la touche (ou Next), l'écran affiche la mention (compteur des heures totales) précédée du nombre d'heures
de fonctionnement depuis le début de la saison (fig. 3).

En appuyant de nouveau sur la touche (ou Next) l'écran affiche la mention appuyer sur ou
appuyer sur la touche pour remettre à zéro le compteur total relatif à la saison, au jour courant et aux autres jours de la semaine
(uniquement pour le modèle hebdomadaire) (voir fig. 4) et revenir au fonctionnement normal.

1°) Ch
(uniquement pour le modèle

hebdomadaire)

2°)

3°) :

C

C Cht

C CANC la touche pour quitter sans effacerC

W-End
1 2

OFF

C

°C

Next Ok Exit3 4 5 6 7

°C

W-End
1 2

OFF

C

°C

Next Ok Exit3 4 5 6 7

°C

uniquement pour le modèle hebdomadaire

W-End
1 2

OFF

C

°C

Next Ok Exit3 4 5 6 7

°C

W-End
1 2

OFF

C

°C

Next Ok Exit3 4 5 6 7

°C

1° 2°

Ok Exit

7.8 - EXCLUSION DU THERMOSTAT PROGRAMMABLE (OFF)
Depuis le fonctionnement normal du thermostat programmable,
appuyer sur la touche l'écran affiche alors la mention pour indi-
quer que le thermostat est désactivé. Dans cet état, toutes les fonctions
du thermostat programmable sont désactivées ; seules la température et
l'heure actuelles restent affichées. En appuyant de nouveau sur la touche

on revient au programme thermique configuré précédemment.

OFF
W-End

1 2

1 2 30 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1817 19 20 21 22 23

OFF

C

°C

26

20
22
23

36

24
25

27
28
32

Next Ok Exit3 4 5 6 7

°C

17
18

24

15

20

21
22
23

19
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fig.1

fig. 2

fig. 3

fig. 4

remarque : dans cette condition, le thermostat programmable désactive
également la protection thermique antigel ou anti-chaleur.

7.7 - HEURES DE FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION

HEURES MINUTES HEURES TOTALES
pour effacer

HEURES MINUTES

remarque : durant l'affichage, 5 secondes après avoir appuyé sur la dernière touche, le thermostat revient au fonctionnement normal.



8.1 - ACCÈS À LA PROGRAMMATION DES FONCTIONS
L'accès est réservé
dans la mesure où la modification de certaines configurations
pourrait compromettre le bon fonctionnement de l'installation.

à l'installateur ou à des utilisateurs experts

L'écran affiche un verrou ouvert pendant quelques instants, puis on
accède au menu de programmation des fonctions spéciales en
affichant la première page-écran pour choisir le mode de
fonctionnement du thermostat programmable ( ): Hiver ou Été.SEAS

Depuis la condition de fonctionnement normal du thermostat,
appuyer délicatement sur la touche à l'aide d'un objet pointu,
comme par exemple un stylobille.

Mode

Ou bien: si vous avez entré préalablement un code d'accès secret,
l'écran se présente comme sur la figure ci-contre:

Pour chaque champ disponible (4), appuyer par impulsions sur
l'une des touches pour saisir le numéro et, pour passer
d'un champ à l'autre, appuyer sur la touche .

UP-DOWN
Next

Après avoir entré le 4e chiffre,
l'écran affiche la mention pendant quelques instants,

puis on accède au menu de programmation des fonctions spéciales
en visualisant la première page, destinée au choix du mode de
fonctionnement du thermostat programmable (SEAS): Hiver ou Été.

à la pression suivante de la touche
Next

Remarque : il est possible de quitter la configuration du code secret en
appuyant sur la touche             , ou bien en attendant 12 secondes.

W-End
1 2

C

°C

Next3 4 5 6 7

°C
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Ok Exit

W-End
1 2

1 2 30 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1817 19 20 21 22 23

C

°C

26

20
22
23

36

24
25

27
28
32

Next Ok Exit3 4 5 6 7

°C

17
18

24

15

20

21
22
23

19

Reset Mode

Ok Exit

Remarque : en cas de saisie d'un code secret non valable, en appuyant
sur la touche l'écran affiche pendant quelques secondes la mention

pour reproposer ensuite de saisir le code correct.
Next

Information réservée exclusivement à l'installateur ou à l'usager expert

si le mot de passe est oublié,
entrer le code de rétablissement:
le code secret sera alors annulé

17



UTILISATION DES TOUCHES DANS LE
MENU :«Mode»

Appuyer sur les touches (vers le haut
ou vers le bas) pour modifier le paramètre
souhaité.
Appuyer sur la touche pour passer d'une
fonction à l'autre.

appuyer sur la

UP-DOWN

“Next”

Pour quitter la programmation
touche “ ”.

Après être entré dans le menu de programmation (paragraphe
8.1), il est possible de configurer et/ou de modifier les
paramètres/fonctions suivants (décrits dans le même ordre dans
les paragraphes ci-après):

Correction de la température ambiante « HIVER » (OFFS) .................(Par. 8.5.1)

Blocage des points de consigne de température MAX MINet (HIVER) (Par. 8.4.1)

Blocage des points de consigne de température MAX MINet (ÉTÉ) ..(Par. 8.4.2)

Sélection du mode de réglage de la température (REG)
......................(Par. 8.7.1)(DIFFÉRENTIEL TERM. ON/OFF ou PROPORTIONNEL)

Configuration de l’hystérésis pour le différentiel thermique ON-OFF (Par. 8.7.2)

Configuration de la durée du cycle pour proportionnel par modulation (Par. 8.7.3)

Exclusion/activation de la protection antigel .........................................(Par. 8.9)

Configuration du mode de fonctionnement Hiver ou Été (SEAS) .....(Par. 8.2)

Verrouillage du clavier (tast bloc) ..........................................................(Par. 8.3)

Correction de la température ambiante « ÉTÉ » (OFFS) .....................(Par. 8.5.2)

Exclusion/activation du signal sonore des touches (BEEP) ...................(Par. 8.6)

Activation/exclusion du mode intelligent (AUTO) ..................................(Par. 8.8)

Activation/exclusion de la protection thermique Été ...........................(Par. 8.10)

Activation/exclusion du cycle anticalcaire ..........................................(Par. 8.11)

Exclusion/activation du changement automatique de l'heure légale/solaire (Par. 8.12)

Remarque : dans le menu de programmation , 60
secondes (time-out) après la dernière pression d'une
touche, le thermostat revient au fonctionnement normal en
sauvegardant les configurations modifiées.

Mode

8.2 - CONFIGURATION DU MODE
HIVER      ou ÉTÉ

°C°C

Appuyer sur la touche pour passer à la
configuration successive ou appuyer sur la touche

pour quitter le menu de programmation.

Next

°C°C

Ok
Exit

Ok
Exit

Le thermostat programmable est configuré par défaut
en mode appuyer sur l'une des
touches pour configurer le mode

ou vice-versa.

Hiver (chauffage);
Été

(refroidissement)
UP-DOWN

Insertion, modification, suppression du code secret .......................(Par. 8.13)

18

Toute variation de configuration est effectivement
sauvegardée 1 minute après avoir quitté le menu Mode.

8 - FONCTIONS PROGRAMMABLES D’ADAPTATION AU TYPE D’INSTALLATION

Mode Hiver activé

Mode Été activé



8.3 - VERROUILLAGE DES TOUCHES
Cette fonction permet de verrouiller les touches de façon à empêcher
l’utilisation du thermostat programmable de la part d'un personnel non
autorisé ou bien pour éviter que les enfants ne jouent avec l’appareil.
Dans la configuration d'usine, ce paramètre n'est pas activé.
Appuyer sur l'une des touches pour activer ou désactiver
la fonction. Remarque : la touche Mode reste activée.

UP-DOWN

°C°C OFF

°C°C

ON

ON OFF

Dans certains cas particuliers d'installation du thermostat programmable comme par exemple dans des bâtiments publics, des hôtels, etc., il
peut être utile de restreindre les points de consigne (niveaux) de température MAXIMALE et/ou MINIMALE afin d'éviter que des personnes non
autorisées n'effectuent des réglages incorrects.

Appuyer sur la touche pour passer à la configuration successive ou
appuyer sur la touche pour quitter le menu de programmation.

Next
Ok

Exit

OFF °C

26

20
22
23

36

24
25

27
28
32

°C

17
18

24

15

20

21
22
23

19

Appuyer sur la touche pour passer à la configuration suivante (blocage de la température réglable en ) ou
bien appuyer sur la touche pour quitter le menu de programmation.

Next MIN mode hiver
Ok

Exit

Appuyer par impulsions sur une touche pour sélectionner le blocage souhaité de la température réglable.UP-DOWN maximale

ON

°C

26

20
22
23

36

24
25

27
28
32

°C

17
18

24

15

20

21
22
23
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Appuyer sur la touche pour passer à la configuration suivante (blocage de la température réglable en ) ou
bien appuyer sur la touche pour quitter le menu de programmation.

Next MAX mode Été
Ok

Exit

Appuyer par impulsions sur une touche pour sélectionner le blocage souhaité de la température réglable.UP-DOWN minimale

à suivre

Remarque : dans la configuration d'usine, aucun blocage (        ) n'est configuré.OFF

19
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fonction activée

fonction désactivée

8.4 - BLOCAGE DU POINT DE CONSIGNE DE LA TEMPÉRATURE MAX et MIN pour le mode Hiver et Été

8.4.1) BLOCAGE DU POINT DE CONSIGNE DE LA TEMPÉRATURE MAX et MIN pour le mode Hiver ( )



OFF °C
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28
32

°C
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23

19

Appuyer sur la touche pour passer à la configuration suivante (blocage de la température réglable en ) ou
bien appuyer sur la touche pour quitter le menu de programmation.

Next MIN mode Été

Appuyer par impulsions sur une touche pour sélectionner le blocage souhaité de la température réglable.UP-DOWN maximale

ON

°C
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Appuyer par impulsions sur une touche pour sélectionner le blocage souhaité de la température réglable.UP-DOWN minimale

8.4.2) BLOCAGE DU POINT DE CONSIGNE LA DE TEMPÉRATURE MAX et MIN pour le mode Été ( )

Remarque: la configuration du blocage de la température MIN ne peut être supérieure au blocage MAX configuré aussi bien en
mode Hiver qu'Été.

Remarque: pour annuler d'éventuels blocages configurés précédemment, replacer les points de consigne sur .

Appuyer sur la touche pour passer à la configuration successive ou appuyer sur la touche pour quitter le menu de
programmation.

Next Ok
Exit

Ok
Exit

20
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8.5.2) CORRECTION DE LA LECTURE DE LA TEMPÉRATURE AMBIANTE en mode Été ( )

°C°C

Appuyer sur une touche par impulsions pour
régler la valeur de la température ambiante mesurée
jusqu'à obtenir la correction voulue.

UP-DOWN

8.5 - CORRECTION (OFFSET) DE LA LECTURE DE LA TEMPÉRATURE AMBIANTE

°C°C

Si, pour une raison quelconque, le thermostat programmable doit être installé dans une position où la température ambiante
mesurée peut être influencée (comme par exemple le mur du périmètre extérieur, qui est généralement plus froid en hiver et plus
chaud en été par rapport au reste de l’habitation), le dispositif permet de corriger, à l'aide de paramètres distincts, aussi bien la
température relevée en mode Hiver que celle en mode Été.

Appuyer sur une touche par impulsions
pour régler la valeur de la température ambiante
mesurée jusqu'à obtenir la correction voulue.

UP-DOWN

Appuyer sur la touche Next pour passer à la configuration successive ou appuyer sur la touche pour quitter le menu de programmation.Ok
Exit

8.6 - CONFIGURATION DU SIGNAL SONORE (Beep)

ON

°C°C

Appuyer sur la touche pour passer à la
configuration successive ou appuyer sur la touche
pour quitter le menu de programmation.

Next
Ok

Exit

Appuyer sur l'une des touches pour la désactiver ou
l'activer .
Dans la configuration d'usine, le signal sonore est activé.

UP-DOWN
ON

OFF

OFF °C°C

Appuyer sur la touche pour passer à la configuration successive ou appuyer sur la touche pour quitter le menu de programmation.Next Ok
Exit

21

Cette fonction permet d'exclure/activer le signal sonore.

8 - FONCTIONS PROGRAMMABLES D’ADAPTATION AU TYPE D’INSTALLATION

8.5.1) CORRECTION DE LA LECTURE DE LA TEMPÉRATURE AMBIANTE en mode Hiver ( )

Remarque : la commande de Reset général (par. 7.5.2) rétablit l’OFFSET à 00,0 °C

fonction activée

fonction désactivée

Remarque : la commande de Reset général (par. 7.5.2) rétablit l’OFFSET à 00,0 °C



8.7 - MODES DE RÉGULATION DE LA TEMPÉRATURE
Le thermostat programmable fonctionne (configuration
d'usine) en mode
avec la valeur du différentiel thermique ( ) fixée sur

(configurable de 0,1 °C à 0,9°C).
La valeur de l'iystérèse doit être configurée en fonction de
l'inertie thermique de l'installation, il est conseillé de fixer une
valeur basse pour les installations avec radiateurs (ex. en
fonte) et une valeur élevée pour les installations avec ventilo-
convecteurs.

DIFFÉRENTIEL THERMIQUE ON/OFF
Hystérèse

0,3 °C

En alternative au différentiel thermique, il est possible de
régler la température de façon

( ); la durée du cycle est réglable de 7,
10, 15, 20 minutes (défaut 10 minutes); ce système permet de
maintenir la température souhaitée plus stable, en
augmentant la sensation de confort pour l'utilisateur et en
économisant sur les consommations d'énergie.

PROPORTIONNEL PAR
MODULATION PROP

Il est conseillé de configurer un cycle long pour les
installations à haute inertie thermique (radiateurs en fonte,
installations radiantes au sol) et un cycle court pour les
installations à basse inertie thermique (ventilo-convecteurs).

t = 20,5 °C Dispositif toujours éteint
t = 20,4 °C Dispositif 1 min ON - 9 min OFF
t = 20,3 °C Dispositif 2 min ON - 8 min OFF
t = 20,2 °C Dispositif 3 min ON - 7 min OFF
t = 20,1 °C Dispositif 4 min ON - 6 min OFF
t = 20,0 °C Dispositif 5 min ON - 5 min OFF
t = 19,9 °C Dispositif 6 min ON - 4 min OFF
t = 19,8 °C Dispositif 7 min ON - 3 min OFF
t = 19,7 °C Dispositif 8 min ON - 2 min OFF
t = 19,6 °C Dispositif 9 min ON - 1 min OFF
t = 19,5 °C Dispositif toujours allumé

20,8

20,6

20,4

20,2

20,0

19,8

19,6

19,4

19,2

°C

0 102 4 6 8
Minutes

Dispositif
OFF

Dispositif
ON

Exemple de configuration : mode HIVER
T Set = 20 °C  -  Cycle = 10 minutes

8.7.1) SÉLECTION DU MODE DE RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE
(FONCTIONNEMENT DIFFÉRENTIEL ON/OFF ou PROPORTIONNEL PAR MODULATION)

Cette procédure permet de sélectionner le mode de réglage de la
température entre le fonctionnement
(configuration d'usine) ou .

différentiel thermique
proportionnel par modulation

Appuyer sur l'une des touches pour sélectionner le
mode de réglage de la température souhaitée.

UP-DOWN

Appuyer sur la touche pour passer à la configuration
successive ou appuyer sur la touche pour quitter le menu
de programmation.

Next
Ok

Exit

ON

°C°C

ON

°C°C

8 - FONCTIONS PROGRAMMABLES D’ADAPTATION AU TYPE D’INSTALLATION

temps

T SET
hystérèse

ON ON

OFFOFF

°C
surchauffe due à l'inertie

thermique du corps chauffant
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La valeur de l’hystérésis pour le mode de réglage différentiel thermique ON/OFF
( ) doit être configurée en fonction de l’inertie thermique de l’installation
; il est conseillé de configurer une valeur basse pour les installations comprenant
des radiateurs (ex. en fonte) et une valeur élevée pour les installations
comprenant des ventilo-convecteurs. La valeur de l’hystérésis est configurable
de 0,1 °C à 0,9 °C ; le réglage d'usine est de 0,3 °C.

°C°C

°C°C

Appuyer par impulsions sur une touche pour configurer la
valeur de l’hystérésis souhaitée.

UP-DOWN

Ok
Exit

8.7.3) CONFIGURATION DE LA DURÉE DU CYCLE POUR LE FONCTIONNEMENT PROPORTIONNEL PAR MODULATION
La durée du cycle (ou période) de contrôle pour le fonctionnement dans le
mode de fonctionnement PROPORTIONNEL PAR MODULATION
( ) est configurable à , ; il est conseillé de régler
un cycle long pour les installations à inertie thermique élevée (radiateurs en
fonte, installations au sol) et un cycle bref pour les installations à inertie
thermique faible (ventilo-convecteur).
La configuration d'usine est de .

7 10, 15, 20 minutes

10 minutes
Appuyer par impulsions sur une touche pour configurer la durée
du cycle souhaitée.

UP-DOWN

°C°C

°C°C

8.8 - CONFIGURATION DU FONCTIONNEMENT INTELLIGENT (AUTO)

OFF °C°C

Grâce au le thermostat programmable peut de l'installation réceptrice connectée, afin
d'obtenir la température souhaitée à l'heure préfixée ; l’anticipation de l’allumage est de 2 heures maximum, l’anticipation de l'arrêt a pour but d'atteindre
environ par rapport au point de consigne de la température configuré. Les deux fonctions sont réglées automatiquement en fonction des
caractéristiques de l'installation.

« Fonctionnement intelligent »

Par défaut, le fonctionnement intelligent « Auto » est désactivé.

anticiper l'allumage et/ou l'arrêt

-1° C

Cette fonction est habilitée aussi bien en mode « Hiver » qu' « Été ».
Lorsque la fonction est activée lors du fonctionnement normal du
thermostat programmable, l'écran affiche le symbole .
Quand l’allumage ou l'arrêt anticipé ont lieu, le symbole

fixe
clignote.

Appuyer sur la touche pour passer à la configuration successive
ou appuyer sur la touche pour quitter le menu de programmation.

Next

Ok
Exit

Appuyer sur la touche pour passer à la configuration successive
ou appuyer sur la touche pour quitter le menu de programmation.

Next

23
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8.7.2) CONFIGURATION DE L’HYSTÉRÉSIS POUR LE FONCTIONNEMENT DIFFÉRENTIEL THERMIQUE ON-OFF

fonction désactivée



ON

°C°C

Le thermostat programmable est configuré en usine pour protéger
l’installation en cas de gel, lorsque la température descend au-
dessous de +6,0 °C. Il est possible d'exclure cette fonction : dans ce
cas, l’installation sera exposée aux dommages éventuels causés par
le gel.

Appuyer sur la touche pour passer à la configuration successive ou appuyer sur la touche pour quitter le menu de programmation.Next Ok
Exit

8.9 - PROTECTION ANTIGEL

Appuyer par impulsions sur une touche pour désactiver ou
activer la protection antigel.

UP-DOWN

OFF °C°C

Appuyer sur la touche Next pour passer à la configuration successive ou
appuyer sur la touche pour quitter le menu de programmation.Ok

Exit

7.30 8.00
h

t°C

20

18

Le temps de l'allumage de l’installation
est automatiquement anticipé afin
d'atteindre le point de consigne de la
température configuré.

9.00 22.00

19

21.30

Le temps d'arrêt de l'installation est
automatiquement anticipé pour atteindre
environ -1 °C par rapport au point de
consigne de la température configuré.

8.00
h

t°C

20

18

temps nécessaire pour
atteindre le point de consigne
de la température configuré.

9.00 22.30

19

22.00

temps nécessaire pour atteindre
environ -1 °C par rapport au point de
consigne de la température configuré.

8.30

Appuyer par impulsions sur une touche pour configurer la fonction Auto souhaitée ( ou ou ).UP-DOWN 1 2 3

24
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22,30

fonctionnement intelligent «Auto» 1 ou 2 ou 3 activéfonctionnement intelligent «Auto» désactivé

uniquement anticipation de l'allumage de la desserte uniquement anticipation de l'arrêt de l'installation réceptrice anticipation et arrêt de l'installation réceptrice

exemple: en mode Hiver (chauffage)
- allumage programmé du thermostat programmable à partir de 8h00 (temp. de consigne t 20 °C) et arrêt programmé à partir de 22h00 (temp. de consigne 18°C)

fonctionnement intelligent standard fonctionnement intelligent économie fonctionnement intelligent standard et économie

fonction désactivée

fonction activée



OFF °C°C

ON

°C°C

ON

°C°C

OFF °C°C

Le thermostat programmable effectue automatiquement le changement de l'heure
solaire/légale et vice-versa comme prévu par le protocole qui régit l’heure en Europe
(UTC+1)
- Le dernier dimanche d'octobre, l’heure passe automatiquement de 3h00 à 2h00

- Le dernier dimanche de mars, l’heure passe automatiquement de 2h00 à 3h00

Si la fonction est activée, le thermostat programmable intervient tous
les jours de l'année à 12h00, pour une durée de 2 minutes, en activant
le dispositif commandé (pompe, vanne) dans le but d'éviter les
incrustations et les grippages dus à l'inactivité prolongée.

Appuyer sur l'une des touches UP-DOWN pour activer/désactiver le cycle anticalcaire:

- - PU (fonction désactivée) ou (fonction activée).02 PU
Appuyer sur la touche pour passer à la configuration successive
ou appuyer sur la touche pour quitter le menu de programmation.

Next
Ok

Exit

Appuyer sur la touche pour passer à la configuration successive
ou appuyer sur la touche pour quitter le menu de programmation.

Next

Appuyer sur l'une des touches la
fonction de changement automatique de l'heure.

UP-DOWN pour désactiver ou activer

OFF °C°C

8.10 - PROTECTION THERMIQUE ÉTÉ
Le thermostat programmable est doté d'une protection thermique pour
le mode de fonctionnement Été, afin d'activer l’installation de
refroidissement si la température dépasse +40 ° C.
Cette fonction est désactivée par défaut (climatiseur toujours éteint).
Appuyer par impulsions sur une touche pour activer ou
désactiver la protection thermique été.

UP-DOWN

Appuyer sur la touche pour passer à la configuration successive
ou appuyer sur la touche pour quitter le menu de programmation.

Next
ON

°C°C

8.11 - CYCLE ANTICALCAIRE

Ok
Exit

Ok
Exit

25

ONOFF

Le thermostat programmable intervient uniquement si le dispositif
commandé n'a jamais été allumé au cours des 12 heures précédentes.

DST = Daylight saving time

8 - FONCTIONS PROGRAMMABLES D’ADAPTATION AU TYPE D’INSTALLATION

fonction activée

fonction désactivée
Remarque: activée.dans la  configuration d'usine, cette fonction est

fonction activée

fonction désactivée

Remarque : en désactivant la fonction, le changement de l'heure légale/solaire et vice-versa, doit être effectué manuellement en suivant la procédure décrite au paragraphe 6.1.

Remarque: désactivéedans la configuration d'usine, cette fonction est . fonction activée

fonction désactivée

8.12 - CHANGEMENT AUTOMATIQUE DE L’HEURE LÉGALE/SOLAIRE ET VICE-VERSA



W-End
1 2

C

°C

Next Ok Exit3 4 5 6 7

°C

W-End
1 2

C

°C

Next Ok Exit3 4 5 6 7

°C

8.13 - CONFIGURATION/MODIFICATION/ANNULATION DU CODE SECRET (à 4 chiffres)
L’accès à la programmation du menu Mode,

Dans la configuration de base, aucun code secret n'est configuré.

peut être protégé par un code secret habilité par l’utilisateur expert, l'installateur
ou le gérant de l’installation.

8.13.1) Aucun code secret

Entrer les 4 numéros du code secret souhaité.
Pour chaque champ disponible

de 0 à 9
, appuyer par impulsions sur l'une

des touches pour entrer un numéro (tiret exclu)
et confirmer tous les numéros en passant d'un champ à l'autre en
appuyant sur la touche .
En entrant le 4e numéro, appuyer sur la touche : il'écran affiche
la mention ; appuyer de nouveau sur

pour sauvegarder et revenir à la configuration de la
modification du mode de fonctionnement Hiver ou Été (SEAS), puis,
pour quitter éventuellement le menu Mode de programmation,
appuyer sur .

UP-DOWN

Next
Next

bLOC et le code saisi clignote
Next

8.13.2) Configuration du code secret

8.13.3) Modification ou annulation du code secret
Pour modifier pour
l'annuler,

un code déjà sauvegardé, il suffit de le changer, et
de saisir des tirets ( ) dans les 4 champs disponibles

en suivant, dans les deux cas, la procédure décrite ci-dessus.

(Dans cette condition, il est également possible d'appuyer 5 fois de
suite sur la touche pour ne pas sauvegarder de code secret et
revenir à la configuration de la modification du mode de
fonctionnement Hiver/Été).

Next
W-End

1 2
C

°C

Next Ok Exit3 4 5 6 7

°C

Pour ne pas configurer de code secret, appuyer sur la touche
pour quitter le menu du Mode de programmation

Ok
Exit

1 2 30 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1817 19 20 21 22 23

°C

17
18

24

15

20

21
22
23

19

W-End
1 2

C

°C

26

20
22
23

36

24
25

27
28
32

Next Ok Exit3 4 5 6 7

Ok
Exit

MISES EN GARDE !
Lors de chaque accès au menu de programmation « Mode » avec un
code secret ou de la configuration d'un nouveau code, de la modification
ou de l'annulation de codes existants, le dispositif effectue la sauvegarde
de l’opération 60 secondes seulement après avoir quitté le menu Mode.

Remarque : dans le cas indiqué ci-dessus, en cas d'erreur, il est
possible d'appuyer sur une touche pour revenir dans
la condition d'entrée du code.

UP-DOWN

26
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EXEMPLES DE BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES

Pour garantir un montage correct du thermostat
programmable sur la base murale, celle-ci ne doit
pas présenter de courbures dues à un serrage
excessif des vis de fixation dans le boîtier
rectangulaire encastré dans le mur.

GUIDE RAPIDE D’INSTALLATION

133

9
0

29 24,5

1°

2°

2°

1°

230V~

ouvert

fermé

N

L

CHAUDIÈRE

Branchement à une vanne motoriséeBranchement à une chaudière

1 2 3

NO

NF

C

1 2 3

NO

NF

C

N L

230V~

PE - DECRNN045  06-13

Le fabricant se réserve la faculté d'apporter toutes les modifications techniques et de construction qu'il jugera nécessaires sans obligation de préavis.

OFF

ON

A

1 2 30
4 5 6 7 8 9 10 11

°C

17
18

24

15

20
21
22
23

19

1 2 3 4 5 6 7
W-EndC

Next Ok Exit

°C

26

20
22
23

36

24
25

27
28
32

OFF

ALKALINE
ALKALINE

1 2 30
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1817 19 20 21 22 23

°C

17
18

24

15

20
21
22
23

19

°C

26

20
22
23

36

24
25

27
28
32

1 2 3 4 5 6 7
W-EndC

Next Ok Exit

B

OFF

1 2 30
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1817 19 20 21 22 23

°C

17
18

24

15

20
21
22
23

19

°C

26

20
22
23

36

24
25

27
28
32

1 2 3 4 5 6 7
W-EndC

Next Ok ExitC
ON

1°

1°

2°
1 2 30

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1817 19 20 21 22 23

°C

17
18

24

15

20
21
22
23

19

°C

26

20
22
23

36

24
25

27
28
32

1 2 3 4 5 6 7
W-EndC

Next Ok Exit

D

utiliser seulement piles
de 1,5V type AAA (LR03).

alcalines

Pour la description détaillée de l'utilisation du thermostat
pou des configurations supplémentaires, consulter le
manuel d'instructions.

PE - DECRNN045  06/13 - Guide rapide d’installation

PROCÉDURE CORRECTE POUR LA SUPPRESSION (fig. A)
ET LE REPOSITIONNEMENT (fig. D) DE LA FAÇADE DE
COUVERTURE DES TOUCHES

Premier allumage:

préprogrammé en usine est immédiatement opérationnel Hiver
«chauffage»

après avoir introduit les piles, le thermostat programmable effectue un
lamp-test en allumant tous les segments de l'écran. Une fois le lamp-test terminé, le thermostat
programmable, (en mode

).

ALKALINE

ALKALINE

(NON COMPRISES)

Pour le réglage de la température de consigne (niveau)
souhaitée : en intervenant sur les 24 touches
correspondantes aux heures quotidiennes, modifier le
programme thermique sur les 24 h en fonction des
besoins du jour courant et du reste des jours de la semaine
(uniquement pour le modèle hebdomadaire) - voir le
paragraphe 6.2 du manuel d'instructions.

UP-DOWN
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