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Retain instruction sheet for future use.

Visit our website at www.se.com

to download the documents listed above
(user guides |U[G or instruction sheets E@

for drawout @ circuit breakers) and other
documents.

PLEASE NOTE

p Electrical equipment should be installed,
operated, serviced, and maintained only by
qualified personnel.

p No responsibility is assumed by
Schneider Electric for any consequences
arising out of the use of this material.

p All pertinent state, regional, and local
safety regulations must be observed when
installing and using this product.

Instruction de service a conserver pour
usage ultérieur.

Visitez notre site web www.se.com

pour télécharger les documents listés
ci-dessus (guide utilisateurs U

instructions de service [@ pour disjoncteur
débrochable @) et d'autres documents.

REMARQUE IMPORTANTE

p L'installation, I'utilisation, la réparation et la
maintenance des équipements électriques
doivent étre assurées par du personnel
qualifié uniquement.

p Schneider Electric décline toute
responsabilité quant aux conséquences de
I'utilisation de ce matériel.

p Toutes les réglementations locales,
régionales et nationales pertinentes doivent
étre respectées lors de l'installation et de
I'utilisation de ce produit.

Guarde la hoja de instrucciones para
utilizarla en el futuro.

Visite nuestra pagina web en www.se.com
para descargar los documentos
enumerados anteriormente (manuales de
usuario @@ u hojas de instrucciones E@
para interruptores automaticos extraibles
@) asi como otros documentos.

TENGA EN CUENTA

p La instalacion, utilizacion, puesta en
servicio y mantenimiento de equipos
eléctricos deberan ser realizados sélo por
personal cualificado.

p Schneider Electric no se hace
responsable de ninguna de las
consecuencias del uso de este material.
p Alinstalar y utilizar este producto es
necesario tener en cuenta todas las
regulaciones sobre seguridad
correspondientes, ya sean regionales,
locales o estatales.

Bewahren Sie die Kurzanleitung als
Referenz fir den spateren Gebrauch auf.
Besuchen Sie unsere Website unter
www.se.com um die oben aufgeflihrten
Dokumente (Benutzerhandbiicher @@
oder Bedienungsanleitungen E@ far
ausfahrbare Leistungsschalter) und
weitere Dokumente herunterzuladen.

BITTE BEACHTEN

p Elektrische Geréate durfen nur von
Fachpersonal installiert, betrieben, bedient
und gewartet werden.

p Schneider Electric haftet nicht fur
Schaden, die durch die Verwendung dieses
Materials entstehen.

p Bei der Montage und Verwendung dieses
Produkts sind alle zutreffenden staatlichen,
landesspezifischen, regionalen und lokalen
Sicherheitsbestimmungen zu beachten.

Conservare questo foglio di istruzioni per un
utilizzo futuro.

Visitate il nostro sito web www.se.com

per scaricare i documenti elencati sopra

(Guide utente @@ o Fogli di istruzioni E@)
per sezionatori rimovibili @ e altri
documenti.

NOTA

p Manutenzione, riparazione, installazione e
uso delle apparecchiature elettriche si
devono affidare solo a personale qualificato.
p Schneider Electric non si assume alcuna
responsabilita per qualsiasi conseguenza
derivante dall’'uso di questo materiale.

p Durante l'installazione e I'uso di questo
prodotto € necessario rispettare tutte le
normative locali, nazionali o internazionali in
materia di sicurezza.

Guarde a folha de instrugGes para utilizagéo
futura.

Visite 0 nosso site web em www.se.com
para transferir os documentos indicados
acima (manuais de utilizador [U|G ou folhas
de instrucbes E@ para disjuntores @ )e
outros documentos.

NOTA

p A instalacéo, utilizagdo e manutencéo do
equipamento eléctrico devem ser efectuadas
exclusivamente por pessoal qualificado.

p A Schneider Electric ndo assume qualquer
responsabilidade pelas consequéncias
resultantes da utilizagé@o deste material.

p Todas as regulamentagdes de seguranga
pertinentes, sejam estatais, regionais ou
locais, devem ser cumpridas na instalacgéo e
utilizacé@o deste produto.

CoxpaHuTe 3Ty UHCTPYKLMO ANst
CMOb30BaHMs B ByayLLEM.

MoceTnTe Hal BeG-CaiT www.se.com
4TOGbI 3arpy3nThb NEPEUNCTIEHHbIE

BbILLE [OKYMEHTbI (PYKOBOACTBA
nonb3osareneii (U(G| nan MHCTPYKLMM E@
Mo BbIKATHbIM aBTOMAaTNHECKUM
BbIK/IIOYATENAM) W Apyrve NyGavKaLmm.

OBPATUTE BHUMAHUE

p YcTaHoBKa, aKcniyaTauus, pEMOHT 1
obcnyxmBaHue a1eKTpuyeckoro
060pyA0BaHNA MOXET BbIMOTHATLCSA TOMbKO
KBaNMPULMPOBAHHBIMUN 3/1EKTPYKAMM.

p KomnaHusa Schneider Electric He HeceT
HUKaKoli OTBETCTBEHHOCTY 3a /to6ble
BO3MOXHbl€ MOC/NeCTBUA UCNOMb30BaHUA
[aHHON AOKyMeHTauuu.

p Bo Bpems yCTaHOBKM ¥ NCMO/b30BaHNS
[aHHOro n3aenus cnegyet cobnojartb Bce
[elicTBytoLLMe rocyAapCTBEHHbIE,
pernoHasibHble N MeCTHble HOPMbI U
npasuna 6e30nacHoCTu.
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A A DANGER / DANGER / PELIGRO / GEFAHR / PERICOLO / PERIGO / OMNMACHOCTb /

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK,
EXPLOSION OR ARC FLASH

p Apply appropriate personal protective
equipment (PPE) and follow safe electrical
work practices. See NFPA 70E, CSA 7462,
NOM-029-STPS or local equivalent.

p This equipment must only be installed and
serviced by qualified electrical personnel.

p Turn off all power supplying this
equipment before working on or inside
equipment.

p Always use a properly rated voltage
sensing device to confirm power is off.

p Replace all devices, doors, and covers
before turning on power to this equipment.
p Beware of potential hazards, and carefully
inspect the work area for tools and objects
that may have been left inside the
equipment.

Failure to follow these instructions will
result in death or serious injury.

RISQUE D'ELECTROCUTION,
D'EXPLOSION OU D'ECLAIR D'ARC
ELECTRIQUE

p Portez un équipement de protection
individuel (EPI) adapté et respectez les
consignes de sécurité électrique courantes.
Reportez-vous aux normes NFPA 70E,
CSA Z462, NOM-029-STPS ou aux codes
locaux en vigueur.

p Seul un personnel qualifié doit effectuer
l'installation et I'entretien de cet équipement.
p Débranchez toutes les sources
d'alimentation de cet équipement avant
d'effectuer toute opération interne ou
externe sur celui-ci.

p Utilisez toujours un dispositif de détection
de tension ayant une valeur nominale
appropriée pour vous assurer gque
I'alimentation est coupée.

p Replacez tous les dispositifs, les portes
et les capots avant de mettre I'équipement
sous tension.

p Faites attention aux dangers potentiels
et inspectez attentivement la zone de
travail pour vous assurer qu'aucun outil ou
objet n'est resté a l'intérieur de I'équipement.

Si ces directives ne sont pas respectées,
cela entrainera la mort ou des blessures
graves.

PELIGRO DE DESCARGA ELECTRICA,
EXPLOSION O DESTELLO POR ARQUEO

p Utilice equipo de proteccion personal
(EPP) apropiado y siga las préacticas de
seguridad eléctricos establecidas.

Consulte las normas NFPA 70E,

CSA 7462, NOM-029-STPS u otros codigos
locales correspondientes.

p Solamente el personal eléctrico calificado
debera instalar y prestar servicio de
mantenimiento a este equipo.

p Desconecte todas las fuentes de
alimentacion del equipo antes de realizar
cualquier trabajo en él.

p Siempre utilice un dispositivo detector de
tension nominal adecuado para confirmar la
desenergizacion del equipo.

p Vuelva a colocar todos los dispositivos,
las puertas y las cubiertas antes de volver a
energizar el equipo.

p Tenga cuidado con los riesgos
potenciales, e inspeccione cuidadosamente
la zona de trabajo para comprobar si han
guedado herramientas y objetos dentro del
equipo.

El incumplimiento de estas instrucciones
provocara lesiones graves o incluso la
muerte.

GEFAHR VON ELEKTRISCHEM
SCHLAG, EXPLOSIONODER
LICHTBOGEN

p Tragen Sie personliche Schutzausrustung
(PSA) und befolgen Sie sichere Verfahren
im Umgang mit Elektrogeraten. Siehe
NFPA 70E, CSA 7462, NOM-029-STPS
oder lokale Entsprechung.

p Diese Gerate dirfen nur von qualifizierten
Elektrikern installiert und gewartet werden.
p Schalten Sie vor Arbeiten am bzw. im
Innern des Geréts die gesamte
Spannungsversorgung ab.

p Verwenden Sie fur die Prifung
vorhandener Spannung stets einen
Spannungsfihler mit zutreffender
Bemessungsspannung.

p Bringen Sie alle Vorrichtungen, Turen und
Abdeckungen wieder an, bevor Sie das
Gerét einschalten.

p Beachten Sie potenzielle Gefahren, und
Uberprufen Sie den Arbeitsbereich auf
Werkzeuge und andere Gegenstéande, die
sich moglicherweise noch in

der Anlage befinden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen
fuhrt zu Tod oder schweren
Verletzungen.

RISCHIO DI FOLGORAZIONE,
ESPLOSIONI O ARCO ELETTRICO

p Utilizzare dispositivi di protezione
individuale (DPI) idonei e adottare misure di
sicurezza adeguate per lavori elettrici.
Vedere le normative NFPA 70E, CSA Z462,
NOM-029-STPS o le norme equivalenti nel
paese di installazione.

p Installazione e manutenzione di questa
apparecchiatura si devono affidare solo ad
elettricisti qualificati.

p Prima di lavorare con I'apparecchiatura o
al suo interno isolare completamente
I'alimentazione elettrica.

p Per verificare che l'alimentazione sia
isolata usare sempre un rilevatore di
tensione correttamente tarato.

p Sostituire dispositivi, sportelli e coperture
prima di riaccendere l'alimentazione
dell'apparecchiatura.

p Prestare attenzione a potenziali pericoli e
ispezionare con attenzione I'area di lavoro
per assicurarsi di non aver dimenticato
utensili o altri oggetti all'interno
dell'apparecchiatura.

Il mancato rispetto di queste istruzioni
provochera morte o gravi infortuni.

RISCO DE ELECTROCUSSAO, DE
EXPLOSAO, OU DE ARCO ELECTRICO

p Utilize equipamento de proteccéo pessoal
(PPE) e siga os métodos de seguranca
eléctrica. Consulte NFPA 70E, CSA 7462,
NOM-029-STPS ou o equivalente local.

p Ainstalagdo e manutengao deste
equipamento s6 devem ser efectuadas por
electricistas qualificados.

p Desligue todas as fontes de alimentacéo
deste equipamento antes de trabalhar no
equipamento ou no seu interior.

p Utilize sempre um dispositivo de detecgao
da tensdo nominal adequada para confirmar
se a alimentagdo esté desligada.

p Substitua todos os dispositivos, portas e
tampas antes de ligar a alimentagdo deste
equipamento.

p Esteja atento a potenciais perigos e
inspecione cuidadosamente a area de
trabalho para se assegurar que néo foram
deixadas ferramentas e objectos no interior
do equipamento.

A ndo observancia destas instrucdes
resultard em morte, ou ferimentos
graves.

OnacHOCTb NOPaXXeHNA 3NEKTPUHECKUM
TOKOM, B3pbliBa NN BO3SHUKHOBEHUA AYTU

p Vicnonb3yiite noaxoasiime cpefcrea
nHAVBUAYyaTbHoOW 3awmTsl (CU3) n
cobntogaiite TexHWUKy 6e3onacHoCTv npu
anekTpoTexHnueckmx pabotax. Cm. NFPA
70E, CSA Z462, NOM-029-STPS nnu
MECTHBbI 3KBVBa/IEHTHBbII CTaHAapT.

p [aHHoe o6opyaoBaHue MoryT
ycTaHaBnMBaTh U 06C/YXMBaTb TOMLKO
KBa/TN(PULMPOBAHHbIE 3M1EKTPUKN.

p OTkMoUMTE NUTaHKe A0 Havana paboTbl
CHapyXu Unu BHyTPU 060py0BaHNS.

p Bcerga nonb3yiiteck Hagnexatium
[aT4MKOM HOMWUH&/TbHOTO HaMPsHKeHUs AN1s
onpejeneHns OTCyTCTBUSA MUTaHNS.

p YcTaHoBUTE 06paTHO BCE YCTPOIACTBA,
[BEPLbI 1 KPbILLKN Nepez, BKoYeHnem
nUTaHua AaHHoro 060pyA0BaHMS.

p V36eraiiTe NnoTeHUMaIbHbIX ONACHOCTEN,
BHMMAaTE/IbHO OCMOTPUTE pabouyo
061acTb Ha Ha/INUYMe NHCTPYMEHTOB 1
npeAMeTOB, KOTOPbIe MOI/IM OCTaTbCA
BHYTpV 060pyA0BaHuUA.

Heco6tofeHre 3TUX UHCTPYKLUNT
npuBeAeT K CMEPTU WU CEPbE3HO
TpaBme.

p (PPE)
NFPA 70E,
CSA 7462, NOM-029-STPS

Required for Installation / Nécessaire pour I'installation / Necesario para la instalacion /

Erforderliches Material fur die Installation / Richiesto per I'installazione / Necessario para a instalacéo /
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2.5 mm
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Before Working on Equipment / Avant de travailler sur cet équipement / Antes de trabajar en

el equipo / Vor Eingriffen am Gerat / Prima di operare sull'apparecchiatura / Antes de trabalhar

no equipamento / o Hayasia paboTbl Cc 060pyaoBaHmnEM /

@ 1. Turn off all power supplying this
equipment before working on or
inside equipment.

. Use a properly-rated voltage
sensing device to confirm
power is off.

. Turn off or trip circuit breaker
before installation.

Make sure the circuit breaker
is in the open (O) position and
spring is discharged.

4. Disconnect circuit breaker and make
sure the circuit breaker is in the
disconnected position.

5. Extract circuit breaker from chassis.

NOTE: Consult the instruction sheet

shipped with the circuit breaker.

N

w

@ 1. Mettere fuori tensione questa
apparecchiatura prima di intervenire
sulla stessa o al suo interno.

. Utilizzare un dispositivo di
rilevamento di tensione di capacita
adeguata per confermare l'assenza
di alimentazione.

. Spegnere o far scattare il
sezionatore prima dell'installazione.
Accertarsi che il sezionatore sia in
posizione aperta (O) e che la molla
d'innesco sia scarica.

4. Scollegare il sezionatore e
assicurarsi che sia in posizione
scollegato.

5. Estrarre il sezionatore dal box di

connessione.

NOTA: consultare il foglio di istruzioni

che accompagna il sezionatore.

N

w

‘D 1. Débranchez toutes les sources

d'alimentation de cet équipement
avant d'effectuer toute opération
interne ou externe sur celui-ci.

2. Utilisez un dispositif de détection de
tension ayant une valeur nominale
appropriée pour vous assurer que
I'alimentation est coupée.

3. Mettez le disjoncteur en position
ouverte ou déclenchée avant
I'installation. Assurez-vous que
le disjoncteur est ouvert (O) et
que le ressort est désarmé.

4. Débrochez le disjoncteur et
assurez-vous que le disjoncteur
est en position débroché.

5. Extrayez le disjoncteur du chassis.

NOTA: Consultez l'instruction de

service livrée avec le disjoncteur.

(@) 1. Desligue toda a alimentagéo que

fornece este equipamento antes de
trabalhar no exterior ou interior do
equipamento.

2. Utilize um dispositivo de deteccao
de tens&o com um valor nominal
adequado para confirmar se a
alimentagéo esta desligada.

3. Desligue ou ligue o disjuntor antes
de efectuar a instalagéao.
Certifique-se de que o disjunto esta
na posigao aberta (O) e que a mola
esta descarregada.

4. Desligue o disjuntor e certifique-se
de que esta na posigédo desligada.

5. Extraia o disjuntor do suporte.

NOTA: Consulte a folha de instrucdes

fornecida com o disjuntor.

Discharged

i/l

@1. Antes de trabajar con el equipo

0 en su interior, desactive
la alimentacion de este.

. Utilice un dispositivo de deteccion
de tension de capacidad adecuada
para confirmar la ausencia de
alimentacion eléctrica.

. Desconecte o dispare el interruptor
automatico antes de la instalacion.
Asegurese de que el interruptor
automatico se encuentre en la
posicion abierta (O) y que el resorte
esté descargado.

4. Desconecte el interruptor
automatico y asegulrese de que se
encuentre en posicion

desconectada.

5. Extraiga el interruptor automatico de

la base.

NOTA: Consulte la hoja de

instrucciones suministrada con el

interruptor automatico.

N

w

@ 1. Nepep BoinoNHEHMEM paboT

Ha 060pyA0BaHNN NN BHYTPY HETO
BbIK/TIOUMTE BCE UCTOUHMKN NUTaHUSA
o6opyfoBaHus.

. Vcnonb3ayiite o6naparoLmii
COOTBETCTBYOLMMUN
XapakTepucTukamu
[aTunK HanpshxeHnsa 4ns NpoBepKu
OTK/TIOHEHUS 3/1IEKTPONUTaHMS.

3. MNepep HavaloM MOHTaxa
BbIK/TIOUMTE UMW OTK/TIOUMTE
aBTOMaTUYECKMIA BbIK/IOYATESb.
Y6enutech, 4TO aBTOMaTUYECKMNIA
BbIK/IlOHaTE b HAXOANUTCA B
pa3oMkHyTOM (O) NONOXKEHUN U YTO
NpyXuHa He B3BeEeHa.

4. OTCoeMHUTE aBTOMATUYECKNUIA
BbIK/lOUaTeNb U ybeamnTech, YTo OH
Haxo4mTCs B OTCOEAVHEHHOM
NOSIOXEHNN.

5. 13BneknTe aBTOMaTUYECKMii

BbIK/ItOYATESb U3 TENEXKN.

MPUMEYAHUE. O6patutech Kk

MHCTPYKLMKW, NOCTaB/eMO BMecTe C

aBTOMaTUYeCKUM BbIK/THOUaTenem.

N

(dein

2.

3Schalten bzw. I6sen Sie den

5.
Leistungsschalter aus dem
Einschubmodul.

HINWEIS: Ziehen Sie die
Bedienungsanleitung zurate, die Sie
zusammen mit dem Leistungsschalter
erhalten haben.

(Zh3"

2.

o s

. Trennen Sie den Leistungsschalter

Schalten Sie vor Arbeiten im oder
am Gerat die Spannungszufuhr des
Gerats vollstandig aus.

Verwenden Sie ein
Spannungsmessgerat mit
geeigneter Bemessungsspannung,
um sicherzustellen, dass keine
Spannung mehr anliegt.

Leistungsschalter vor der Installation
aus. Stellen Sie sicher, dass sich
der Leistungsschalter in der
geoffneten Position (O) befindet und
die Feder entspannt ist.

und stellen Sie sicher, dass der
Leistungsschalter sich in der
Trennstellung befindet.
Entnehmen Sie den

(©)
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24 Vdc Cable Removal / Démontage du cablage 24 Vcc / Extraccion del cable de 24 V CC/
Entfernen des 24 VDC-Kabels / Rimozione cavo 24 Vcc / Remocgéo do cabo de 24 Vcc /
CHsATHe kabens Ha 24 B NnOCTOAHHOIO Toka /

LV833763SP
LV833764SP

24 VVdc

5mm
3/16 in.
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