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TN-C / IT Type 1 + Type 2
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L1

NSX160 - 160A 
Fuse 400A gG

1 SPD
IP20 (built-in)
Ue= 400 Va +/-10%
Ipe < 0.005 mA
Isccr = 50 kA
IL = 125 A
I  = 50 kA

16... 35mm² 10... 25mm² 4.5 N.m

-40 °C...+ 80 °C
humidity: 5% to 95%

IEC 61643-11: 2011 T1

PRD1 35r
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3 Dimensions / Dimensions / Abmessungen / Dimensioni / Dimensiones / Afmetingen /  
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Câblage du PRD1 35r / Wiring the PRD1 35r / Verdrahtung des PRD1 35r /  
Cablaggio dell'PRD1 35r / Cableado del PRD1 35r / Bedrading van de PRD1 35r /  
Kabelføring af PRD1 35r'en / Kabeldragning för PRD1 35r / Ligar o PRD1 35r /  
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Ce produit doit être installé, raccordé et utilisé en respectant les normes et/ou les règlements d’installation en vigueur. 
En raison de l’évolution des normes et du matériel, les caractéristiques et cotes d’encombrement données ne nous engagent qu’après 

This product must be installed, connected and used in compliance with prevailing standards and/or installation regulations. 
As
publication.

 

 

Câblage du report à distance / Wiring the remote transfer contact /  
Verdrahtung des Fernübertragungskontakts /  
Cablaggio del contatto di trasferimento a distanza / Cableado del contacto de transferencia remota /  
Bedrading van het afstandstransfercontact / Kabelføring af kontakten til fjernoverførsel /  
Kabeldragning för fjärröverföringen / Ligar o contacto de transferência remota / 
Kabelfremføring for fjernoverføringskontakt / Etäsiirtokoskettimen johdotus /  

Rouge / Red / Rot /
Rosso / Rojo / Rood /
Rød / Röd / Czerwony /
Rød / Punainen / Красный

11
14

NSX160 - SD

2,5²

11 14

I2 - 98

24 V - 11 - 95

I1 - 14

Acti 9 Smartlink :
A9XMSB11
A9XMEA08

PRD1 35r
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NSX160 - SD
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7 Remplacement des cartouches / Replacing cartridges / Austausch von Kartuschen /  
Sostituzione delle cartucce / Sustitución de cartuchos / Cardridges vervangen /  
Udskiftning af kassetter / Byta ut patroner / Substituir cartuchos / Skifte ut patroner /  
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Blanc / White / Weiss /
Bianco / Blanco / Wit /
Hvid / Vit / Biały / Hvit /
Valkoinen / Белый

Rouge / Red / Rot /
Rosso / Rojo / Rood /
Rød / Röd / Czerwony /
Rød / Punainen / Красный
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