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▪ Vérifier le raccordement, en particulier celui de la batterie (respect des polarités). 
▪ Mettre l’interrupteur en position arrêt. 
▪ Ouvrir tous les départs divisionnaires FU1 à FUn. 
▪ Fermer la borne sectionnable BS. 
▪ Fermer la porte. 
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▪ Udc :  Tension continue  
▪ Idc :  Courant de sortie  
▪ IbAt :  Courant batterie (sauf pour EPP 48 100). En cas de décharge la valeur prend le signe "-" 
▪ E - - :  Code défaut (en cas de défaut) 
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*Valeur déclarée constructeur : chargeur conforme à la 2ème partie de la NF C 58 311 (Batterie étanche au taux de recombinaison  95%). volume d’air à 
renouveler du local technique selon l’article 2.1 (2- Batteries dites Etanches de la partie 554 de la NF C 15-100). 

** Puissance dissipée par la Source Centrale à la puissance nominale et batteries en charge maximale à prendre en compte en plus pour la ventilation du 
local. 



 






